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Certificaat 
Aanvrager: 
 

Delta Electronics, Inc 
39 Sec.2 Huandong Road 
Shanhua Dist., Tainan City 74144 
Taiwan 

 
Product: Fotovoltaïsche inverter 
 
Model: RPI-M20A, RPI-M15A 
 
Reglementair voorgeschreven gebruik: 
 

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform EN 50438 (grenswaarden voor Nederland op 
basis Annex A) voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-
wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal 
bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutator. 
 
Controlebasis: 
 

EN 50438:2013 
Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks. 

 
Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking 
van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een 
reglementair voorgeschreven gebruik.  
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